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Byggnaden - Identifikation

Lén Kommun OBS! Smahus i bostadsritt ska deklareras av bostadsréttsféreningen.
Uppsala Uppsala I~ Egna hem (privatigda smahus)
Fastighetsbeteckning (anges utan kommunnamn) Egen beteckning
Sala Backe 12:3
Husnummer Prefix byggnadsid Byggnadsid Orsak till avvikelse
1 1 65414 Adressuppgifter &r fel/saknas (T
Adress Postnummer | Postort Huvudadress
Ritargatan 10A 75433 Uppsala @
Adress Postnummer | Postort Huvudadress
Ritargatan 10B 75433 Uppsala C
Adress Postnummer | Postort Huvudadress
Ritargatan 10C 75433 Uppsala C
Husnummer Prefix byggnadsid Byggnadsid Orsak till avvikelse
2 1 23598 Adressuppgifter ar fel/saknas (™
Adress Postnummer | Postort Huvudadress
Ritargatan 8A 75433 Uppsala C
Adress Postnummer | Postort Huvudadress
Ritargatan 8B 75433 Uppsala C
Adress Postnummer | Postort Huvudadress
Ritargatan 8C 75433 Uppsala C
Husnummer Prefix byggnadsid Byggnadsid Orsak till avvikelse
3 1 76979 Adressuppgifter &r fel/saknas ("~
Adress Postnummer | Postort Huvudadress
Ritargatan 6A 75433 Uppsala C
Adress Postnummer | Postort Huvudadress
Ritargatan 6B 75433 Uppsala C
Adress Postnummer | Postort Huvudadress
Ritargatan 6C 75433 Uppsala C
Husnummer Prefix byggnadsid Byggnadsid Orsak till avvikelse
5 1 88610 Adressuppgifter &r fel/saknas (™
Adress Postnummer | Postort Huvudadress
Ritargatan 4A 75433 Uppsala cC
Adress Postnummer | Postort Huvudadress
Ritargatan 4B 75433 Uppsala C
Adress Postnummer | Postort Huvudadress
Ritargatan 4C 75433 Uppsala C




Byggnaden - Egenskaper

8 kap 13 § PBL?

Nej

Ja, enligt 3 kap KML

Ja, enligt SBM-férordningen

Ja, &r utpekad i detaljplan eller
omradesbestdmmelser

Ja, &r utpekad i annan typ av
dokument

IR RS IS ERS RS IO

Ja, egen bedémning

Typkod Byggnadskategori
320 - Hyreshusenhet, bostader Flerbostadshus
Byggnadens komplexitet Byggnadstyp Nybyggnadsar
(® Enkel Komplex Friliggande 1965
Atemp (exkl. Avarmgarage) Verksamhet Procent av
Férdela enligt nedan: Atemp (exkl.
18466 m? Avarmgarage)
Avarmgarage
iRg Bostéder (inkl. biarea, t.ex. trapphus och uppvéarmd kallare) 98
m2
Antal kéllarplan uppvérmda till >10°C Hotell, pensionat och elevhem
(exkl.garageplan)
1 Restaurang 1
Antal vaningsplan ovan mark Kontor ach férvaltning
8
Antal trapphus Butiks- och lagerlokaler fér livsmedelshandel
9 ) N\ )
Butiks- och lagerlokaler for évrig handel
Antal bostadsldgenheter
190 Képcentrum
Finns till évervégande del ldgenheter med \
boarea om hégst 35 m? vardera? Vard, dygnet runt
C Ja @ Nej Vérd, dagtid (samt serviceboende, frisersalong o. dyl)
Projekterat genomsnittligt hygieniskt uteluftsfiéde i
lokalbyggnader eller flerbostadshus Skolor (férskola-universitet)
0,35 Vs, m? P
* Bad-, sport-, idrottsanléggningar (ej utomhusarenor) ;
Finns installerad eleffekt >10 W/m?2 fér e
- h i B
uppvarmning och varmvattenproduktion Teater-, konsert-, biograflokater och évriga samlingslokaler(
 Ja (& Nej I
Ovrig verksamhet - ange vad Lager 1
Ar byggnaden skyddad som byggnadsminne eller
en sadan sarskilt vardefull byggnad som avses i
Summa 100




Energianvédndning

Mitperiod
Vilken 12-manadersperiod avser energiuppgifterna?
(ange forsta manaden i formatet AAMM)

1801 - 1812

Beridiknad energianvindning

Beréknad energianvéndning vid normalt brukande och ett normalar
anges for byggnader dér det inte gar att fa fram uppgifter om den
uppmétta energianvéndningen.

-

Hur mycket energi har anvénts for véirme och varmvatten angiven matperiod?
Viérdena ska vara korrigerade for normalt bruk. (BFS 2016:12)
Angivna virden ska inte vara normalarskorrigerade.

Omvandlingsfaktorer for brénslen i tabellen nedan géller om inte
annat uppmatts:

Eldningsolja 10 000 kWh/m?
Energi for Naturgas 11 000 kvWh/1 000 m? (effektivt vdrmevérde)
uppvarmning  tappvarmvatten Stadsgas 5 880 kWh/1 000 m?
N j 1886379 456875 4 500-5 000 kWhton, beroende av
Fiarrvérme (1) KW | pettets traslag och fukthalt
Eldni j kwhn
ningsolja (2) Kélla: Energimyndigheten
For dvriga biobrénsie varierar vérmevérdet beroende av
Naturgas, stadsgas (3) | kWh | sammansattning och fukthait. Det &r expertens ansvar att omrékna
’ —— brénslets vikt eller volym till energi pa ett korrekt sitt.
Ved (4) kWh
********* Ovrig el ingdr i energiprestand
Flisipellets/briketter (5) ; i | Vg &l som ingdr i energiprestanda
Qvrigt biobrénsle (6) kWh Fjérrkyla (15) ' kWh
El (vattenburen) (7) ‘ kWh El fér komfortkyla (16) | kWh
El (direktverkande) (8) | | KWh Fastighetsel® (17) 96815 kwh
| =S S S
El (luftburen) (8) kWh
Ovrig energi (ingar inte i energiprestanda
Markvdrmepump (el) (10) kWh 2 rat (ing L )
Varmepump-franiuft (el) (11) | kWh Hushallsel? (18) kWh
Varmepump-luft/uft (el) (12) KWh Verksamhetsel® (19) ' 93540 Kkwh
Varmepump-luft/vatten (el) (13) kwh
Tappvarmvatten (el) (14) kWh
Energi fér uppvdrmning, tappvarmvatten, komfortkyla och fastighetsel Finns solvérme? Beraknad

Ange E9Jféngi@ﬁa energiproduktion

Summa 1- 174 2440069 kwh (CJa (@ Nej 3 imz ' i
Ort (Energi-index) Finns solcellsystem? Berdknad
Ange solcellsarea elproduktion
Uppsala Cua @ Nej L —

Byggnadens energianvandning®
(Normalarskorrigerat vérde (Energi-index))

2635166 kwh/ar

Byggnadens primérenergianvindning®

2693255 kwh/ar

Referensvérde 1
(enligt nybyggnadskrav)

Energiprestanda
(primérenergital)

146 lwh/m? ar 85 KkWhim? ar

Referensvérde 3
(nybyggnadskrav for denna byggnad)

Referensvérde 2
(liknande byggnader)

160 kWhim? ,ar kWhim? &r

' Den el som ingar i fastighetsenergin.

? Den el som ingar i hushallsenergin.

® Den el som ingdr i verksamhetsenergin.

“ Den energiméngd som levereras till byggnaden vid normalt brukande.

s Enligt definition i Boverkets byggregler (2011:6) - féreskrifter och allménna rad

: Underlag fér energiprestanda.




Uppgifter om ventilationskontroll

Finns det krav pa aterkommande ventilationskontroll i byggnaden? ®Ja Nej
Typ av ventilationssystem vV FTX I~ FT [~ F med atervinning
Vv F |~ Sjélvdrag
Ar ventilationskontrollen utférd vid tidpunkten for ! .7
energideklarationen? ®ua C Nej " Deivis i
Ar ventilationskontrollen utan anmérkning vid tidpunkten fér O .
energideklarationen? @ Ja C Nej
i Avser nér byggnaden har fler ventilationsaggregat.

Uppgifter om luftkonditioneringssystem

Finns luftkonditioneringssystem med nominell kyleffekt stérre &n 12kw? (~ Ja (@ Nej

Uppgifter om radon

Ar radonhalten matt? @ Ja {" Nej
Radonhalt Typ av métning . Datum fér radonmaétning
130 fEBq/ma Langtidsmatning enligt SSM 12009-02-06




Utfdrda energieffektiviseringsatgarder sedan féregaende energideklaration

Utidrd atgard (Dekl.id: 932959)

Véme

JL T R B B B

-
-
-

Styr- och reglerteknisk

Nya radiatorventiler
Injustering av vérmesystem
Tids-/behovsstyming av vérmesystem

Rengoéring och/eller luftning av
varmesystem

Maxbegrénsning av innetemperatur
Ny inomhusgivare

Byte/installation av tryckstyrda pumpar
Annan atgérd

Ventilation

Injustering av ventilationssystem
Tidsstyrning av ventilationssystem
Behovsstyrning av ventilationssystem

Byte/installation av varvtalsstyrda fldktar

Annan atgérd

Belysning, kylning m.m.

Tids-/behovsstyming av belysning
Tids-/behovsstyming av kyla

Annan atgéard

Installationsteknik

AL R

Varmvattenbesparande atgérder
Energieffektiv betysning

Isolering av ror och ventilationskanaler
Bytefinstallation av vdrmepump

Bytefinstailation av energieffektivare
varmekadlla

Byte/komplettering av ventilationssystem
Atervinning av ventilationsviarme
Installation av solvérme

Installation av solceller

Annan atgérd

Byggnadsteknik

Tilldggsisolering vindsbjélklag/tak
Tilldggsisolering véggar
Tilldggsisolering kéllare/mark

<7117

Byte till energieffektiva
fénster/fonsterddrrar

Komplettering fonster/fénsterdérrar
med innerruta

Tatning
fonster/fénsterddrrar/ytterdorar

Annan &tgérd

L

Utfért &r
2009

Beskrivning av atgérden

Byte till energieffektiva 3-glas fdnster.




Utford atgérd (Dekl.id: 932959)

Styr- och reglerteknisk

Vérme

Nya radiatorventiler

Injustering av vdrmesystem
Tids-/behovsstyming av varmesystem

Rengdring och/eller luftning av
vérmesystem

Maxbegrénsning av innetemperatur
Ny inomhusgivare
Byte/installation av tryckstyrda pumpar

S B B A A A

Annan atgérd

Ventilation
[_ Injustering av ventilationssystem
[_ Tidsstyming av ventilationssystem
l_ Behovsstyrning av ventilationssystem

Byte/installation av varvtalsstyrda flaktar
[ Annan atgérd

Belysning, kylning m.m.,
l_ Tids-/behovsstyming av belysning

[_ Tids-/behovsstyming av kyla
[T Annan atgard

Installationsteknik

B L A B o A

Varmvattenbesparande atgérder
Energieffektiv belysning

Isolering av rér och ventilationskanaler
Byte/installation av varmepump

Byte/installation av energieffektivare
vérmekalla

Byte/komplettering av ventilationssystem
Atervinning av ventilationsvirme
Installation av solvirme

Installation av solceller

Annan atgérd

Byggnadsteknik

Tillaggsisolering vindsbjélklag/tak
Tilldggsisolering véggar
Tillaggsisolering kéllare/mark

Byte till energieffektiva
fénster/fonsterdérrar

Komplettering fonster/fonsterdérrar
med innerruta

Tétning
fénster/fénsterdorrar/ytterdrrar

LI N R B B

Annan atgérd

Utfért ar
2018

Beskrivning av atgarden

Termostat och delvis ventilbyten samt injustering av virmesystemet.




Utford atgérd (Deki.id: 932959)

Styr- och reglerteknisk

Vime

Nya radiatorventiler

Injustering av vérmesystem
Tids-/behovsstyming av vdrmesystem

<177

Rengdring och/eller luftning av
varmesystem

Maxbegrénsning av innetemperatur
Ny inomhusgivare
Byte/installation av tryckstyrda pumpar

R

Annan &tgérd

Ventilation
I— Injustering av ventilationssystem
M Tidsstyming av ventilationssystem
l_ Behovsstyrning av ventilationssystem

Byte/installation av varvtalsstyrda fléktar
[T Annan atgard

Belysning, kylning m.m
r- Tids-/behovsstyming av belysning

[ Tids-/behovsstyming av kyla
™ Anmnan atgard

Installationsteknik

DL o e B B B

Varmvattenbesparande atgérder
Energieffektiv belysning

Isolering av rér och ventilationskanaler
Byte/installation av varmepump

Byte/installation av energieffektivare
varmekadlla

Byte/komplettering av ventilationssystem
Atervinning av ventilationsvdrme
Installation av solvdrme

Installation av solceller

Annan atgérd

Byggnadsteknik

Tillaggsisolering vindsbjélklag/tak
Tillaggsisolering véggar
Tilldggsisolering kéllare/mark

Byte till energieffektiva
fonster/fénsterdorrar

Komplettering fonster/fonsterdorrar
med innerruta

Tatning
fonsterfonsterdérrar/ytterdérrar

[ E I B A B

Annan atgéard

Utfort &r
2018

Beskrivning av atgérden

Installation av avluftare i samtliga centraler.




Utférd &tgard (Dekl.id: 932959)

Vérme

BLEE A O T I B

=

-
-
-

Styr- och reglerteknisk

Nya radiatorventiler
Injustering av varmesystem
Tids-/behovsstyming av virmesystem

Rengéring och/eller luftning av
vérmesystem

Maxbegrénsning av innetemperatur
Ny inomhusgivare

Byte/installation av tryckstyrda pumpar
Annan atgérd

Ventilation

Injustering av ventilationssystem
Tidsstyming av ventilationssystem
Behovsstyrning av ventilationssystem

Byte/installation av varvtalsstyrda flaktar

Annan atgérd

Belysning, kylning m.m.

Tids-/behovsstyming av belysning
Tids-/behovsstyming av kyla

Annan atgérd

Installationsteknik

[ S R R B

Varmvattenbesparande atgérder
Energieffektiv belysning

Isolering av rér och ventilationskanaler
Byte/installation av vdrmepump

Byte/installation av energieffektivare
varmekadlla

Byte/komplettering av ventilationssystem
Atervinning av ventilationsvirme
Installation av solvdrme

Installation av solceller

Annan atgérd

Byggnadsteknik

Tillaggsisolering vindsbjélklag/tak
Tillaggsisolering vdggar
Tilldggsisolering kéllare/mark

Byte till energieffektiva
fonster/fonsterdérrar

Komplettering fonster/fonsterdérrar
med innerruta

Tétning
fonster/ffénsterddrrar/ytterdorar

LI T R B B

Annan atgard

Utfort &r
2018

Byte av tva pumpar till

Beskrivning av Atgérden

frekvensstyrda.




Utford atgard (Dekl.id: 932959)

11717 11

=
-
-
-

-

-
-
r

Védrme

Styr- och reglerteknisk

Nya radiatorventiler
Injustering av vdrmesystern
Tids-/behovsstyming av vdarmesystem

Rengdring och/eller luftning av
vérmesystem

Maxbegrénsning av innetemperatur
Ny inomhusgivare

Bytefinstallation av tryckstyrda pumpar
Annan atgérd

Ventilation

Injustering av ventilationssystem
Tidsstyming av ventilationssystem
Behovsstyrning av ventilationssystem

Byte/installation av varvtalsstyrda fldktar

Annan atgérd

Belysning, kylning m.m.

Tids-/behovsstyming av belysning
Tids-/behovsstyrning av kyla
Annan atgard

Instaliationsteknik

AL L o B B B

Varmvattenbesparande atgéarder
Energieffektiv belysning

Isolering av rér och ventilationskanaler
Byte/installation av virmepump

Byte/installation av energieffektivare
varmekdlla

Byte/komplettering av ventilationssystem
Atervinning av ventilationsvérme
Installation av solvirme

Installation av solceller

Annan atgérd

Byggnadsteknik

Tilldggsisolering vindsbijélklag/tak
Tilldggsisolering vaggar
Tillaggsisolering kéltare/mark

Byte till energieffektiva
fonster/fonsterdorrar

Komplettering fonster/fénsterdorrar
med innerruta

Tétning
fonster/fénsterddrrar/ytterdGrrar

[ I T B A B

Annan atgérd

Utfort ar
2018

Beskrivning av atgérden

Drénering och isolering p& Ritargatan 4.




Rekommendationer om kostnadseffektiva atgarder

Atgardsforslag (Dekl.id: 932959)

Styr- och reglerteknisk Installationsteknik

Vérme

Nya radiatorventiler

Injustering av védrmesystem
Tids-/behovsstyming av varmesystem

T

Rengoring och/eller luftning av
varmesystem

Maxbegrénsning av innetemperatur
Ny inomhusgivare
Byte/installation av tryckstyrda pumpar

R

Annan atgérd

AT 11117

Ventilation
I_ Injustering av ventilationssystem
l_ Tidsstyrning av ventilationssystem
l_ Behovsstyrning av ventilationssystem
]_ Byte/installation av varvtalsstyrda flaktar
[~ Annan atgérd

Belysning, kylning m.m.
[_ Tids-/behovsstyrning av belysning
]_ Tids-/behovsstyming av kyla
[~ Annan atgérd

Varmvattenbesparande atgérder
Energieffektiv belysning

Isolering av ror och ventilationskanaler
Bytefinstallation av vdrmepump

Byte/installation av energieffektivare
varmekdlla

Byte/komplettering av ventilationssystem
Atervinning av ventilationsvirme
Installation av solvdrme

Installation av solceller

Annan atgard

Byggnadsteknik

Tillaggsisolering vindsbjélklag/tak
Tillaggsisolering vaggar
Tillaggsisolering kéllare/mark

Byte till energieffektiva
fénster/fonsterddrrar

Komplettering fonster/fonsterdérrar
med innerruta

Tétning
fonster/fonsterddrrar/ytterdérrar

LA T I B B

Annan atgard

Minskad energianvéndning Kostnad per sparad kWh

18864 KWh/ar 0,82

kr/kWh

Beskrivning av atgérden

Installation av partikelrenare.




Atgérdsforslag (Dekl.id: 932959)

Styr- och reglerteknisk

Vérme

Nya radiatorventiler

Injustering av varmesystem
Tids-/behovsstyming av vdirmesystem

Rengdring och/eller luftning av
vamesystem

Maxbegrénsning av innetemperatur
Ny inomhusgivare

Byte/installation av tryckstyrda pumpar
Annan atgéard

1T 1T

Ventilation
l" Injustering av ventilationssystemn
|_ Tidsstyming av ventilationssystem
I_ Behovsstyrning av ventilationssystem
[_ Byte/installation av varvtalsstyrda flaktar
[~ Annan atgérd

Belysning, kylning m.m,
- Tids-/behovsstyming av belysning
|_ Tids-/behovsstyming av kyla
[~ Annan atgard

Installationsteknik

Varmvattenbesparande atgérder
Energieffektiv belysning

Isolering av rér och ventilationskanaler
Byte/installation av virmepump

Byte/installation av energieffektivare
vémekilla

Byte/komplettering av ventilationssystem
Atervinning av ventilationsvirme
Installation av solvdrme

Installation av solceller

AL B Y

Annan atgérd

Byggnadsteknik

Tilldggsisolering vindsbjélklag/tak
Tilldggsisolering vdggar
Tillaggsisolering kéllare/mark

Byte till energieffektiva
fénster/fonsterdorrar

Komplettering fonster/fénsterdorrar
med innerruta

Tétning
fénster/fénsterddrrar/ytterdérrar

[ A R R R A

Annan atgéard

Minskad energianvindning

72630 ikWh/ar

Kostnad per sparad kWh

0,53 kr/kWh

Beskrivning av atgérden

Installation av perlatorer och duschmunstycken f&r vattenbesparing.




Atgardsférslag (Dekl.id: 932959)

Styr- och reglerteknisk Installationsteknik Byggnadsteknik

Vémme Varmvattenbesparande atgérder Tillggsisolering vindsbjlklag/tak
Nya radiatorventiler . . . e . ,.

” ) Energieffektiv belysning Tilldggsisolering vaggar
WISSISNG dFYECevSen Isolering av rér och ventilationskanaler Tilldggsisolering kallare/mark
EE e poRs sy ming BV rmesystam Byte/installation av vdrmepump Byte till energieffektiva

Rengéring och/eller (uftning av fénster/fonsterddrrar

vérmesystem

<

Byte/installation av energieffektivare
varmekalla Komplettering fénster/fonsterdérrar
Maxbegrénsning av innetemperatur ) . med innerruta
Byte/komplettering av ventilationssystem
Ny inomhusgivare L L . Tétning
Atervinning av ventilationsvérme fonsterffénsterdérrarfytterdérrar

Byte/installation av tryckstyrda pumpar

I I I R B B

Installation av solvérme Annan atgérd

11T 1T

Annan atgérd
Installation av solceller

O R A

Ventilation Annan étgérd
[— Injustering av ventilationssystem

[_ Tidsstyming av ventilationssystem

|_ Behovsstyrning av ventilationssystem
r Bytefinstallation av varvtalsstyrda fléktar

[~ Annan atgérd

Belysning, kyining m.m.
f_ Tids-/behovsstymning av belysning
l_ Tids-/behovsstyming av kyla
[T Annan atgard

Minskad gggrgianvéndning Kostnad per sparad kWh

1430000 ;kwn/ar 0,79 KefkWh

Beskrivning av atgarden
Rekommendation om att installera bergvirme som komplement till befintligt
varme och varmvattensystem.




Ovrigt

besiktigats pa plats?

(®Ja (7 Ne Kommentar

Har byggnaden Vid nej, vilket undantag aberopas

Vi besiktigar i princip samtliga byggnader vi deklarerar.

Expert

Fémamn Efternamn

Joel Heinze

Datum fér godkénnande E-postadress

2019-04-15 joel@energikompetens.se

Certifikatnummer Certifieringsorgan Behtrighetsniva
3134 Kiwa Swedcert Kvalificerad
Faretag

Energikompetens AB




