sammanfattning av

ENERGIDEKLARATION

S:T Persgatan 47B, 753 29 Uppsala
Uppsala kommun

Nybyggnadsar: 1943
Energideklarations-ID: 918080

ENERGIKLASSER

D

DENNA BYGGNADS
ENERGIKLASS

'c.
Energiprestanda, primarenergital:
D> 98 KWh/m? och ar
Krav vid uppférande av
E ny byggnad, primérenergital:

Energiklass C, 85 kWh/m? och ar

Specifik energianvdndning
(tidigare energiprestanda):
94 kWh/m? och ar

Uppvdrmningssystem:
Fjarrvarme

Radonmadtning:
Inte utférd

Ventilationskontroll (OVK):
Utférd

Atgardsférsiag:
Har ldmnats

Energideklarationen i sin helhet
finns hos byggnadens dgare.

Energideklarationen ar utford av:
For mer information: Erik Albertsson, AN-Profil AB,
www.boverket.se 2019-02-24

Energideklarationen &r giltig till:

Sammanfattningen ar upprattad enligt 2029-02-24

Boverkets féreskrifter och allmanna rad
(2007:4) om energideklaration fér byggnader.




(] = B Energideklaration Version: 26

e r e Dekl.id: 918080
Boverket

Byggnaden - Identifikation

Lén Kommun OBS! Smahus i bostadsrétt ska deklareras av bostadsrattsféreningen,
Uppsala Uppsala |_ Egna hem (privatagda smahus)

Fastighetsbeteckning (anges utan kommunnamn) Egen beteckning

Kvarngérdet 37:6 Hus 1

Husnummer Prefix byggnadsid Byggnadsid Orsak till avvikelse

1 1 24199 Adressuppagifter &r fel/saknas (T

Adress Postnummer | Postort Huvudadress
S:T Persgatan 47A 75329 Uppsala C
Adress Postnummer | Postort Huvudadress
S:T Persgatan 47B 75329 Uppsala q
Adress Postnummer | Postort Huvudadress
S:T Persgatan 47C 75329 Uppsala C
Adress Postnummer | Postort Huvudadress
S:T Persgatan 47D 75329 Uppsala C




Byggnaden - Egenskaper

8 kap 13 § PBL?
& Nej

Ja, enligt 3 kap KML

Ja, enligt SBM-férordningen

Ja, &r utpekad i detaljplan eller
omradesbestdmmelser

Ja, &r utpekad i annan typ av
dokument

Y YYD

Ja, egen bedémning

Typkod Byggnadskategori
320 - Hyreshusenhet, bostader Flerbostadshus
Byggnadens komplexitet Byggnadstyp ) Nybyggrnagiis%f
® Enkel  {~ Komplex Friliggande 11943
Atemp (exkl. Avarmgarage) Verksamhet Procent av
Férdela enligt nedan: Atemp (exkl
5 !
2973 AL Avarmgarage)
Avarmgarage . . ) X N
0 . Bostéder (inkl. biarea, t ex. trapphus och uppvéarmd kallare) 100
mz
Antal kéllarplan uppvérmda till >10°C Hotell, pensionat och elevhem
(exkl.garageplan)
1 Restaurang
Antal vaningsplan ovan mark N .
Kontor och férvaltning !
3
Antal trapphus Butiks- och lagerlokaler fér livsmedelshande!
4 .
Butiks- och lageriokaler for 6vrig handel
Antal bostadslagenheter
39 Képcentrum
Finns till 6vervdgande del 1dgenheter med i
boarea om hégst 35 m? vardera? Vard, dygnet runt:
C Ja @ Nej Vard, dagtid (samt serviceboende, frisersalong o. dyl)'
Projekterat genomsnittligt hygieniskt uteluftsfiéde i
lokalbyggnader eller flerbostadshus Skolor (férskola-universitet) |
Ifs,m? F
Bad-, sport-, idrottsanléggningar (ej utomhusarenor)
Finns installerad eleffekt >10 W/m? fér
uppvéarmning och varmvattenproduktion . . . i
Teater-, konsert-, biograflokaler och évriga samlingslokaler
C Ja ® Nej
Ovrig verksamhet - ange vad
Ar byggnaden skyddad som byggnadsminne eller
en sadan sarskilt vardefull byggnad som avses i
Summa 100




Energianvidndning

Mitperiod
Vilken 12-manadersperiod avser energiuppgifterna?
(ange férsta manaden i formatet AAMM)

1801 - 1812

Berédknad energianvidndning

Berédknad energianvandning vid normalt brukande och ett normalar
anges for byggnader déar det inte gar att fa fram uppgifter om den
uppmatta energianvandningen

-

Hur mycket energi har anvénts for varme och varmvatten angiven matperiod?
Virdena ska vara korrigerade fir normalt bruk. (BFS 2016:12)
Angivna virden ska inte vara normalarskorrigerade.

Omvandlingsfaktorer fér branslen i tabellen nedan galler om inte
annat uppmatts:

Summa1-17¢ ' 262615|kh

Eldningsolja 10 000 kWh/m?
Energi for Naturgas 11 000 kWh/1 000 m? (effektivt varmevarde)
uppvarmning tappvarmvatten Stadsgas 5 880 kWh/1 000 m?
Fidrrvarme (1) - 176680 68379 kwh 4 500-5 000 kWhiton, beroende av
} LN 0 Pellets traslag och fukthalt
Eldningsolja (2 kWh
ingsolja (2) Kélla: Energimyndigheten
F&r dvriga biobransle varierar varmevérdet beroende av
Naturgas, stadsgas (3) kWh | sammanséttning och fukthalt. Det &r expertens ansvar att omréakna
brénslets vikt eller volym till energi pa ett korrekt sétt,
Ved (4) kWh
. . Ovrig el som ingér i energiprestanda
Flis/peliets/briketter (5) kWh
L ' I
Ovrigt biobransie (6) | kWh Fjarrkyla (15) kWh
El (vattenburen) (7) : kWh El fér komfortkyla (18) ! kWh
El (direktverkande) (8) | kWh Fastighetsel' (17) 17556 kwh
El (luftburen) (9) kwh
Ovrig energi (ingar inte i energiprestanda
Markvarmepump (el) (10) kWh g oi (ing el )
Varmepump-franiuft (el) (11) | KWh Hushallsel? (18) | . KWh
Varmepump-luft/iuft (el) (12) | kWh Verksamhetsel® (19) ' kWh
Varmepump-luftivatten (el) (13) kWh
Tappvarmvatten (el) (14) kwh
Energi fér uppvarmning, tappvarmvatten, komfortkyla och fastighetsel Finns solvérme? Beraknad

energiproduktion

KWh/ar

Ange solfangararea

(" Ja (& Ne m?

Ort (Energi-Index)

Uppsala

Finns solcellsystem?

(" Ja (@ Nej

Beraknad
Ange solcellsarea elproduktion
'm?

IkwWh/ar

Byggnadens energianvandning®
(Normalarskorrigerat vérde (Energi-index))

280888 kwniar

Byggnadens primérenergianvandning®

291422 kWh/ar

Referensvérde 1
(enligt nybyggnadskrav)

Energiprestanda
(primérenergital)

98 kwh/m= ar 85 kwn/m? r

Referensvérde 3
(nybyggnadskrav for denna byggnad)

Referensvarde 2
(liknande byggnader)

KWh/m?® ar

162 kwh/me &r |

' Den el som ingér i fastighetsenergin,

* Den el som ingér i hushallsenergin

° Den el som ingér i verksamhetsenergin

‘ Den energiméngd som levereras till byggnaden vid normalt brukande

° Enligt definition i Boverkets byggregler (2011:6) - foreskrifter och allmanna rad.

° Underlag fér energiprestanda




Uppgifter om ventilationskontroli

Finns det krav pa aterkommande ventilationskontroll i byggnaden? ® Ja ( Nej
Typ av ventilationssystem |— FTX l_ FT l— F med atervinning
[T F [V Sjilvdrag
Ar ventilationskontrollen utférd vid tidpunkten for i L7
energideklarationen? ®sa C Nej " Deivis i
Ar ventilationskontrollen utan anmarkning vid tidpunkten fér 0 ’
energideklarationen? @ Ja C Nej

! Avser nér byggnaden har fler ventilationsaggregat.

Uppgifter om luftkonditioneringssystem

‘Finns luftkonditioneringssystem med nominell kyleffekt stérre dn 12kW? (Ja (@ Ng

Uppgifter om radon

|Arradonhalten matt? C Ja (@ Ngj




Utférda energieffektiviseringsatgarder sedan féregaende energideklaration

Rekommendationer om kostnadseffektiva atgéarder

Atgéardsforslag (Dekl id: 918080)

Styr- och reglerteknisk

Vérme
l_ Nya radiatorventiler
f— Injustering av vdrmesystem
|7 Tids-/behovsstyrning av varmesystem
[_ Rengéring och/eller luftning av

varmesystem

I_ Maxbegrénsning av innetemperatur
[7 Ny inomhusgivare
r— Byte/installation av tryckstyrda pumpar
]7 Annan atgérd

Ventilation
[_ Injustering av ventilationssystem

=
=
-
-

Tidsstyrning av ventilationssystem
Behovsstyrning av ventilationssystem
Byte/installation av varvtalsstyrda fléktar
Annan atgard

Belysning, kyining m.m

Installationsteknik

F R s A B B

Varmvattenbesparande atgarder
Energieffektiv belysning

Isolering av rér och ventilationskanaler
Byte/installation av vérmepump

Byte/installation av energieffektivare
varmekdila

Byte/komplettering av ventilationssystem
Atervinning av ventilationsvarme
Installation av solvdarme

Installation av solceller

Annan atgéard

Byggnadsteknik

Tillaggsisolering vindsbjalklag/tak
Tilldggsisolering vaggar
Tillaggsisolering kailare/mark

Byte till energieffektiva
fénster/fonsterddrrar

Komplettering fonster/fonsterdérrar
med innerruta

Tétning
fonster/fonsterdérrar/ytterdérrar

L e A e

Annan atgérd

r~ Tids-/behovsstyrning av belysning
|— Tids-/behovsstyrning av kyla
[T Annan atgérd
Minskad energianvéndning Kostnad per sparad kWh
17680 kWh/ar 0,78 'kr/kWh

Beskrivning av atgérden

Installation av ett datoriserat reglersystem kompletterat med innegivare.

Féreslagen energibesparande atgdrd med avancerad reglerteknik ger
mdjlighet att minska energianvindningen genom en battre kontroll
och styrning av varmebehovet.

Nar besparingskostnaden(0.78 kr/kWh)understiger
energikostnaden(0.98 kr/kWh)&r investeringen ldnsam.
Se bilagd ekonomisk lénsamhetskalkyl.




Ovrigt

Har byggnaden Vid nej, vilket undantag aberopas
besiktigats pa plats?

@ Ja (7 Ne Kommentar

Besiktning av klimatskal och installationer foér att
utreda méjligheterna till kostnadseffektiva dtgirder.

Expert

Férnamn Efternamn

Erik Albertsson

Datum for godkénnande E-postadress

2019-02-24 erik.albertsson@anprofil.se

Certifikatnummer Certifieringsorgan Beharighetsniva
2072 Kiwa Swedcert Kvalificerad
Foretag

AN-Profil AB




