sammanfattning av

ENERGIDEKLARATION

Geijersgatan 21A, 752 26 Uppsala
Uppsala kommun

Nybyggnadsar: 1935
Energideklarations-ID: 1080304

ENERGIKLASSER

b

DENNA BYGGNADS
ENERGIKLASS

Energiprestanda, primérenergital:
D 137 kWh/m? och ar

Krav vid uppférande av

E> ny byggnad, primirenergital:
Energiklass C, 85 kWh/m? och ar

Specifik energianvdndning

(tidigare energiprestanda):

135 kWh/m? och ar

Uppvidrmningssystem:
Fjarrvérme

Radonmatning:
Utférd

Ventilationskontroll (OVK):
Utford

Atgirdsforslag:
Har [amnats

Energideklarationen i sin helhet
finns hos byggnadens dgare.

Energideklarationen ar utford av:

For mer information: Joel Heinze, Energikompetens AB,

www.boverket.se 2020-05-10

Sammanfattningen &r upprattad enligt Energideklarationen ér giltig till:
2030-05-10

Boverkets féreskrifter och allmanna rad
(2007:4) om energideklaration for byggnader.
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Byggnaden - Identifikation

Energideklaration e —

Dekl.id: 1080304

Lan

Uppsala

Kommun

Uppsala

OBS! Smahus i bostadsrétt ska deklareras av bostadsréttsféreningen.

I— Egna hem (privatdgda smahus)

Luthagen 56:5

Fastighetsbeteckning (anges utan kommunnamn)

Egen beteckning

Husnummer Prefix byggnadsid Byggnadsid Orsak till avvikelse
1 1 86002 Adressuppgifter &r fel/saknas (@
Adress Postnummer | Postort Huvudadress
Bérjegatan 16 75224 Uppsala G
Adress Postnummer | Postort Huvudadress
Geijersgatan 21A 75226 Uppsala g
Adress Postnummer | Postort Huvudadress
Geijersgatan 21B 75226 Uppsala cC
Adress Postnummer | Postort Huvudadress
Geijersgatan 21C 75226 Uppsala C
Adress Postnummer | Postort Huvudadress
Geijersgatan 21D 75226 Uppsala &
Adress Postnummer | Postort Huvudadress
Kyrkogardsgatan 47 75226 Uppsala C




Byggnaden - Egenskaper

8 kap 13 § PBL?
(@ Nej

Ja, enligt 3 kap KML

Ja, enligt SBM-férordningen

Ja, &r utpekad i detaljplan eller
omradesbestammelser

Ja, dr utpekad i annan typ av
dokument

9T YYD

Ja, egen bedémning

Typkod Byggnadskategori
320 - Hyreshusenhet, bostéder Flerbostadshus
Byggnadens komplexitet Byggnadstyp Nybyggnadsar
{® Enkel (T Komplex Friliggande 1935
Atemp (exkl. Avarmgarage) Verksamhet Procent av
Fordela enligt nedan Atemp (exkl.
2438 m Avarmgarage)
Avarmgarage . . . N . 7
Bostéder (inkl. biarea, t.ex. trapphus och uppvarmd kéllare) 100
80 ‘m? AT e
Antal kéllarplan uppvérmda till >10°C Hotell, pensionat och elevhem
(exkl.garageplan)
1 Restaurang
Antal véningsplan ovan mark
add Ingsplan o Kontor och férvaltning ;
4
Antal trapphus Butiks- och lagerlokaler fér livsmedelshandel
4 . N
Butiks- och lagerlokaler fér évrig handel :
Antal bostadslagenheter = :
31 Képcentrum
Finns till 6vervdgande del l&genheter med R
boarea om hégst 35 m? vardera? Vard, dygnet runt,
C Ja @ Nej Vard, dagtid (samt serviceboende, frisersalong o. dyl)‘ I
Projekterat genomsnittligt hygieniskt uteluftsfiode i
lokalbyggnader eller flerbostadshus Skolor (forskola-universitet)
I/s,m?
Bad-, sport-, idrottsanldggningar (ej utomhusarenor)
Finns installerad eleffekt >10 W/m?2 for
uppvarmning och varmvattenproduktion
PP 9 p Teater-, konsert-, biograflokaler och vriga samlingslokaler
 Ja (& Nej ey T
Ovrig verksambhet - ange vad
Ar byggnaden skyddad som byggnadsminne eller
en sadan sarskilt vardefull byggnad som avses i ' |
Summa; 100 !




Energianvdndning

Miétperiod
Vilken 12-manadersperiod avser energiuppgifterna?
(ange férsta méanaden i formatet AAMM)

1901 - 1912

Beridknad energianvidndning

Beréknad energianvéndning vid normalt brukande och ett normaiar
anges for byggnader dar det inte gar att f fram uppgifter om den
uppmatta energianvandningen.

~

Hur mycket energi har anvénts fér vdrme och varmvatten angiven matperiod?
Viérdena ska vara korrigerade for normalt bruk. (BFS 2016:12)
Angivna védrden ska inte vara normalarskorrigerade.

Omvandlingsfaktorer for brénslen i tabellen nedan géller om inte
annat uppmétts:

307644 kwn

Summa 1-17*

Ange solfdngararea

(") @& Nej

Eidningsolja 10 000 kWh/m?
Energi fér Naturgas 11 000 kWh/1 000 m? (effektivt vdrmevarde)
uppvérmning tappvarmvatten Stadsgas 5 880 kWh/1 000 m?
Fiarrvarme (1) 212257 87050 kwnh Pellets 4_5004’: 000 kwhton, beroende av
traslag och fukthalt
Eldni lia (2) kWwh
ningsolia (2) Kélla: Energimyndigheten
For évriga biobrénsle varierar varmevérdet beroende av
Naturgas, stadsgas (3) kWh | sammanséattning och fukthalt. Det dr expertens ansvar att omrakna
brénslets vikt eller volym till energi pa ett korrekt stt.
Ved (4) | kWh
Ovrig el som ingar i energiprestand
Flis/pellets/briketter (5) Kwh | V"9 B Ll @
Ovrigt biobransie (6) kWh Fjérrkyla (15) - . kwWh
El (vattenburen) (7) kWh El fér komfortkyla (16) kWh
El (direktverkande) (8) . kWh Fastighetsel' (17) | 8337 kwh
El (luftburen) (9) : kWh
Ovrig energi (ingér inte i energiprestanda
Markvérmepump (el) (10) , kWh g 91 (ing e )
Varmepump-frénluft (el) (11) kvvh Hushallsel? (18) kvwh
Varmepump-luftiuft (el) (12) kWh Verksamhetsel® (19) kWh
Vérmepump-luftivatten (el) (13) kWh
Tappvarmvatten (el) (14) kWh
Energi fér uppvédrmning, tappvarmvatten, komfortkyla och fastighetsel Finns solvdrme? Bersiknad

energiproduktion

m? kWh/ar

Ort (Energi-Index)

Uppsala

Finns solcellsystem?

CJa (& Nej

Ange solcellsarea

Beréknad
slproduktion

m? kWh/ér

Byggnadens energianvandning®
(Normalarskorrigerat vérde (Energi-index))

328004 kwh/ar

Byggnadens primarenergianvandning®

333006 ‘kwh/ar

Referensvarde 1
(enligt nybyggnadskrav)

Energiprestanda
(primérenergital)

137 kwh/mz &r 85 kwh/m? ar

Referensvérde 2
(liknande byggnader)

162 lkwhim? &

Referensvérde 3
(nybyggnadskrav fér denna byggnad)

kWh/m?2 &r

" Den el som ingari fastighetsenergin,

? Den el som ingér i hush&lisenergin

° Den el som ingar i verksamhetsenergin,

‘ Den energimangd som levereras till byggnaden vid normalt brukande

s Enligt definition i Boverkets byggregier (2011:6) - féreskrifter och allménna rad

) Underlag for energiprestanda.




Uppgifter om ventilationskontroll

Finns det krav pa aterkommande ventilationskontroll i byggnaden? ® Ja ( Nej
Typ av ventilationssystem I— FTX [ FT |_ F med atervinning
[~ F [V Sjélvdrag
Ar ventilationskantrollen utférd vid tidpunkten for h T
energideklarationen? @ Ja C Nej (‘ Delvis o
Ar ventilationskontrollen utan anmérkning vid tidpunkten for O .
energideklarationen? r Ja r Nej

" Avser nr byggnaden har fler ventilationsaggregat.

Uppgifter om luftkonditioneringssystem

Finns luftkonditioneringssystem med nominell kyleffekt storre 4n 12kW? (" Ja (@ Nej

Uppgifter om radon

Ar radonhalten matt? {® Ja { Nej

Radonhalt Typ av métning _ | Datum for radonmaétning

260 Ba/m3 | Langtidsmétning enligt SSM 2020-01-03




Utférda energieffektiviseringsatgarder sedan féregaende energideklaration

Utford atgard (Dekl.id: 1080304)

<
o
3
[

B R B B

r
—
-
r
r

~
-
-

Styr- och reglerteknisk

Nya radiatorventiler
Injustering av vérmesystem
Tids-/behovsstyrning av vArmesystem

Rengéring och/eller luftning av
véarmesystem

Maxbegransning av innetemperatur
Ny inomhusgivare

Byte/installation av tryckstyrda pumpar
Annan atgéard

Ventilation

Injustering av ventilationssystem
Tidsstyrning av ventilationssystem

Behovsstyrning av ventilationssystem
Byte/installation av varvtatsstyrda flaktar

Annan atgérd

Belysning, kylning m.m

Tids-/behovsstyming av belysning
Tids-/behovsstyming av kyla

Annan atgérd

Installationsteknik

L L R R R I A A

Varmvattenbesparande atgérder
Energieffektiv belysning

Isolering av rér och ventilationskanaler
Byte/installation av vdrmepump

Byte/instaliation av energieffektivare
varmekalla

Byte/komplettering av ventilationssystem
Atervinning av ventilationsvirme
Installation av solvéarme

Installation av solceller

Annan atgard

Byggnadsteknik

Tilldggsisolering vindsbjélklag/tak
Tilldggsisolering vaggar
Tillaggsisolering kéllare/mark

Byte till energieffektiva
fonster/fonsterdérrar

Komplettering fénster/fénsterdérrar
med innerruta

< 71 1711

Tétning
fonster/fénsterddrrar/ytterddrrar

1

Annan atgérd

Utfort ar

Beskrivning av atgérden

Omtatning av fdénster




Utford atgérd (Dekl.id: 1080304)

Styr- och reglerteknisk
Varme
[_ Nya radiatorventiler
Injustering av vdrmesystem
Tids-/behovsstyrning av vdrmesystem

Rengéring och/eller luftning av
varmesystem

Maxbegransning av innetemperatur
Ny inomhusgivare

Bytefinstallation av tryckstyrda pumpar

Y 1T

Annan atgard

Ventilation
|_ Injustering av ventilationssystem
l_ Tidsstyming av ventilationssystem

r_ Behovsstyrning av ventilationssystem
Byte/installation av varvtalsstyrda flaktar
[ Annan atgard
Belysning, kylning m.m
l_ Tids-/behovsstyrning av belysning

l_ Tids-/behovsstyrning av kyla
[~ Annan atgérd

Installationsteknik

B L L L O A B A A

Varmvattenbesparande atgarder
Energieffektiv belysning

Isolering av rér och ventilationskanaler
Byte/installation av varmepump

Byte/installation av energieffektivare
varmekalla

Byte/komplettering av ventilationssystem
Atervinning av ventilationsvarme
Instailation av solvdrme

Installation av solceller

Annan atgard

Byggnadsteknik

Tillaggsisolering vindsbjéiklag/tak
Tillaggsisolering vdggar
Tillaggsisolering kédllare/mark

Byte till energieffektiva
fonster/fonsterdorrar

Komplettering fénster/fénsterdérrar
med innerruta

Tétning
fénsterfonsterdérrar/ytterddrrar

R e T B B B

Annan atgérd

Utfort ar

Beskrivning av atgarden

Byten av befintlig belysning till

LED.




Rekommendationer om kostnadseffektiva atgarder

Atgardsférslag (Dekl id: 1080304)

Styr- och reglerteknisk

Varme

B R T D B B

Nya radiatorventiler
Injustering av vérmesystem
Tids-/behovsstyrning av vdrmesystem

Rengéring och/eller luftning av
varmesystem

Maxbegrénsning av innetemperatur
Ny inomhusgivare

Byte/installation av tryckstyrda pumpar
Annan atgédrd

Ventilation

-
=
=
-
r

Injustering av ventilationssystem
Tidsstyming av ventilationssystem
Behovsstyrning av ventilationssystem
Byte/installation av varvtalsstyrda flaktar

Annan atgard

Belysning, kylning m.m,

-
~
-

Tids-/behovsstyrning av belysning
Tids-/behovsstyrning av kyla
Annan atgéard

Installationsteknik

JL T e e B e

Varmvattenbesparande atgarder
Energieffektiv belysning

Isolering av ror och ventilationskanaler
Byte/installation av varmepump

Byte/installation av energieffektivare
vamekalla

Byte/komplettering av ventilationssystem
Atervinning av ventilationsvirme
Installation av solvdrme

Installation av solceller

Annan atgérd

Byggnadsteknik

Tillaggsisolering vindsbjéiklag/tak
Tillaggsisolering vdggar
Tillaggsisolering kallare/mark

Byte till energieffektiva
fonster/fénsterddrrar

Komplettering fénster/fénsterdérrar
med innerruta

Tétning
fénster/fonsterddrrar/ytterd6rrar

T 1T T

Annan atgéard

Minskad energianvéndning

1500

kWh/ar

Kostnad per sparad kWh

0,6

kr/kWh

Beskrivning av atgarden
Tryckstyrda pumpar drar ungefar hdlften s& mycket strdém som Aldre pumpar med
fast varvtal.




Atgérdsférsiag (Dekl.id: 1080304)

Styr- och reglerteknisk

Védme

Nya radiatorventiler
Injustering av vdrmesystem

Tids-/behovsstyrning av virmesystem

<1717

Rengdring och/eller luftning av
viarmesystem

Maxbegrénsning av innetemperatur
Ny inomhusgivare
Bytefinstallation av tryckstyrda pumpar

1717

Annan atgérd

Ventilation
[ Injustering av ventilationssystem
[_ Tidsstyrning av ventilationssystem
i_ Behovsstyrning av ventilationssystem
f_ Byte/installation av varvtalsstyrda flaktar
[~ Annan atgéard

Belysning, kyining m.m,
I— Tids-/behovsstyrning av belysning
l_ Tids-/behovsstyrning av kyla
™ Annan atgard

Installationsteknik

Varmvattenbesparande atgérder
Energieffektiv belysning

Isolering av rér och ventilationskanaler
Bytefinstallation av vdrmepump

Byte/installation av energieffektivare
varmekdlla

Byte/komplettering av ventilationssystem
Atervinning av ventilationsvérme
Installation av solvdrme

Installation av solceller

L L R R T B B B

Annan atgard

Byggnadsteknik

Tillaggsisolering vindsbjélklag/tak
Tillaggsisolering vdggar
Tillaggsisolering kéliare/mark

Byte till energieffektiva
fonster/fonsterddrrar

Komplettering fonster/fénsterddrrar
med innerruta

Tétning
fonster/fonsterddrrar/ytterdérrar

L L L O A A A

Annan atgérd

Minskad energianvandning

6368 {KVWh/ar

Kostnad per sparad kWh

0,95 ‘Kr/kWh

Beskrivning av atgérden

Rekommendation om att installera avgasare och partikelrenare som renar,
avgasar och avluftar vdrmesystemet. Detta bidrar till langre livslingd pa
systemet och lagre energifdérbrukning genom hoégre verkningsgrad pa
varmevaxlarna och lagre distributionsfdrluster.




Atgérdsférslag (Dekl.id: 1080304)

Styr- och reglerteknisk

<
o
3
(]

Nya radiatorventiler
Injustering av vdrmesystem
Tids-/behovsstyrning av virmesystem

Rengéring och/eller luftning av
vérmesystem

Maxbegrénsning av innetemperatur
Ny inomhusgivare

Bytefinstallation av tryckstyrda pumpar

11T 1T

Annan atgérd

Ventilation
r— Injustering av ventilationssystem
[— Tidsstyrning av ventilationssystem
!_ Behovsstyrning av ventilationssystem
]_ Byte/installation av varvtalsstyrda flaktar
[ Annan atgard

Belysning, kylning m.m
I Tids-/behovsstyrning av belysning
r Tids-/behovsstyrning av kyla
[T Annan atgérd

Installationsteknik

Varmvattenbesparande atgarder
Energieffektiv belysning

Isolering av rér och ventilationskanaler
Bytefinstallation av varmepump

Byte/installation av energieffektivare
varmekalla

Byte/komplettering av ventilationssystem
Atervinning av ventilationsvirme
Installation av solvarme

Installation av solceller

[ S T T A B B B A

Annan atgard

Byggnadsteknik

Tilidggsisolering vindsbjélklag/tak
Tillaggsisolering vaggar
Tillaggsisolering kéliare/mark

Byte till energieffektiva
fénster/fénsterddrrar

Komplettering fonster/fonsterdérrar
med innerruta

Tatning
fonster/fonsterddrrarfytterdérrar

L T ) B B

Annan atgérd

Minskad energianvandning

34693 KWh/ar

Kostnad per sparad kwh

0,13 kr/kWh

Beskrivning av atgarden

'Ett enkelt och billigt s&tt att spara vatten och energi &r att installera

perlatorer och duschmunstycken som blandar vattnet med luft.

Bra perlatorer

och duschmunstycken ger samma komfort som innan men da de blandar in luft i
vattenflddet férbrukas en mindre méngd vatten.




Ovrigt

besiktigats pa plats?

(®Ja (Ng Kommentar

Har byggnaden Vid nej, vilket undantag &beropas

Vi besiktigar 1 princip samtliga byggnader vi deklarerar.

Annat arbete med hanvisning till halsa och miljé som utférts pa byggnaden, t.ex. miljsklassning, enkater eller kommentarer till
energideklarationsuppgifterna

Deklarationen uppdateras dd radonvarden inkommit. En av de mdtta ligenheterna
har &verstigit 200 bg. Ovriga ligger en bra bit under grénsvérdet.
Rekommenderad vidare utredning av orsak till hégt radonvirdet i just denna

lagenhet.

Expert

Fémamn Efternamn

Joel Heinze

Datum fér godkdnnande E-postadress

2020-05-10 joel@energikompetens.se

Certifikatnummer Certifieningsorgan Behérighelsniva
3134 Kiwa Swedcert Kvalificerad
Féretag

Energikompetens AB




